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BEZEICHNUNG Gemeindeamt Mérschwang - EG+OG - Umsetzungsstand Planung
Amtsgeb&ude+Wohnungen

Gebaude(-teil) EG+0G - Amtsgeb&ude+Wohnungen Baujahr 1963

Nutzungsprofil Wohngebaude mit drei bis neun Nutzungseinheiten Letzte Veranderung 2023 - Fenstertausch Bereich

Stralle Mérschwang 15 Katastralgemeinde WI%%HW&DQ

PLZ/Ort 4982 Mérschwang KG-Nr. » 46019

Grundsticksnr. 617/2 Seehohe 381 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB gef,sk PEB sk CO 2eq,5K f Geg,sk
HWBRer: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, Haushaltsstrombedarf, abztglich allfélliger Endenergieertrége und zuzlglich eines
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrége aus Warmerlickgewinnung, zu halten. dafur notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener

Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist in Abhangigkeit der Geb&udekategorie

als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich des daflr

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser- notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf

wirmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berucksichtigt, dazu (Anforderung 2007).

zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,

der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. PEB: Der Primirenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlielich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen emeuerbaren (PEB em) und

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. einen nicht ereuerbaren (PEB nem.) Anteil auf.

Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen fldchenbezogenen Stromverbrauch

eines osterreichischen Haushalts. COzeq; Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlielich jener fur Vorketten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von

Energiekennzahlen. SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie
und Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 tber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fur Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist far Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden tbliche Allokationsregein unterstelit.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfléache (BGF) 397,4 m? Heiztage 258 d Art der Liftung Fensterluftung
Bezugsflache (BF) 317,9 m? Heizgradtage 4 114 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 1303,7 m® Klimaregion N Photovoltaik 15,0 kWp
Gebaude-Hullflache (A) 762,0 m? Norm-AufRentemperatur -16,2 °C Stromspeicher 19,0 kWh
Kompaktheit (A/V) 0,58 1/m Soll-innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)
charakteristische Lénge (Ic) 1,71m mittlerer U-Wert 0,32 Wim?K WW-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-BGF -m? LEKt -Wert 26,24 RH-WB-System (primér)
Teil-BF ' -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundaér, opt.)
Teil-Vg -m?
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis iiber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrc = 48,4 kWh/m?a entspricht HWBRefrkzu = 61,5 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 48,4 kWh/m2a
Endenergiebedarf EEBrk = 94,8 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,94 entspricht feEERKzu = 0,95
Erneuerbarer Anteil PEB,n.ern. ohne HHSB = 14,5 kWh/m?a entspricht Punkt 5.2.3 a, b oder ¢

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnRrefsk = 23697 kWh/a HWBRetsk = 59,6 kWh/m?a
Heizwéarmebedarf Qnsk = 23697 kWh/a HWB sk = 59,6 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 4 061 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Qreesk = 36830 kWh/a HEBsk = 92,7 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 2,16
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,18
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,33
Haushaltsstrombedarf QHHSB = 9 051 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeeg,sk = 42 405 kWh/a EEBsk = 106,7 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf QpeB sk = 68 028 kWh/a PEBsk = 171,2 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QrEBnem. Sk = 16 320 kWh/a PEBnem.sk = 41,1 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpEBemn. SK = 51707 kWh/a PEBern. sk = 130,1 kWh/m?a
dquivalente Kohlendioxidemissionen QcozeqsK = 3511 kgla CO2eqsk = 8,8 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,93
Photovoltaik-Export QpvESk = 8 950 kWh/a PVEexporT Sk = 22,5 kWh/m?a
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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